Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Lindern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle

B esc h e i d fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschiftszeichen:
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 28. Januar 2020
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-6.510-2484 vom: 30. September 2021

bis:  25. Januar 2025

Antragsteller:

Securitas Electronic Security Deutschland GmbH
clo Setec Sicherheitstechnik

Hauptstrafte 40 a

82229 Seefeld

Zulassungsgegenstand:
Geritekombination (Ausldsevorrichtung mit Energieversorgung) "SeTec SRS 24/5" fiir
Feststellanlagen

Dieser Bescheid &ndert die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.510-2484 vom

28. Januar 2020.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie foigt
geéndert:

Abschnitt 1 erhélt folgende Fassung:

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Geratekombination
"SeTec SRS 24/5" (Auslsevorrichtung mit Energieversorgung) der Firma Securitas Electronic
Security Deutschland GmbH c/o SeTec Sicherheitstechnik, flir Feststellanlagen fur Feuer-
schutzabschlisse, Rauchschutzabschliisse und andere Abschliisse, die die bauordnungs-
rechtliche Anforderung "selbstschlieflend" erfiillen.

Der Zulassungsgegenstand ist zur Verwendung fir Feststellanlagen mit allgemeiner Bau-
artgenehmigung geeignet, wenn er in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweiligen
Feststellanlage aufgefihrt ist.
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