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Gegensiand der Anerkennung:

Feuerwehrbedienfeld
Typ FBF-3

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundiagen:

DIN 14661 (10/98) - Feuerwehrbedienfelder
VdS 2542 (12/96) - Feuerwehrbedienfelder
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Kéﬁl den 07.08.2006
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VdS Schadenverhutung GmbH




Anlage 1 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 200122 vom 07.08.2006

Der Gegenstand der Anerkennung umfaRt folgende Bestandteile:

Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der

System-
Bestandteile

Feuerwehrbedienfeld FBE-3




Anlage 2 Seite 1
zur Anerkennung Nr, G 200122 vom 07.08.2006
Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:
Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Seiten
VdS Priifbericht Nummer
BMA 00065, vom 20.11.2000
FBF-3:
Bedien- und Installationsanleitung T10946A 04.00 5
Bauteillageplan C122005.BRD 10.08.00 1
Frontplatte FBF DRUCK, FHS8 11.08.00 1
Gehéduse GEH_FBF3.FHS 11.08.00 1
Stromlaufplan C122002 07.01.99 1




Anlage 3 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 200122 vom 07.08.2006

Hinweise flir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Das Feuerwehrberdienfeld Typ FBF-3 darf ausschlieBlich in Verbindung mit den Brandmelder-
zentra-len:

e BMZ Typ JENA

e BMZ Typ LUBECK

e BMZ Typ MUNCHEN

der Herstellerfirma DBM Brandmeldetechnik GmbH verwendet werden.

Die v. g. Brandmelderzentralen werden bei der Firma SeTec GmbH unter folgenden Bezeichnungen
gefiihrt:

e BMZ Typ SBZ-504, entspricht BMZ Typ JENA
* BMZ Typ SBZ-2016, enspricht BMZ Typ LUBECK/MUNCHEN



